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Megnyomásával Be-/kikapcsolható
a készülék

ON/OFF

MODE

+

-

Üzemmód kiválasztás
(AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT). (auto/hűtés/szárítás/ventilátor/fűtés)

 : Hőmérséklet növelés

 :  Hőmérséklet csökkentés
 

FAN

Zsalu legyező mozgás

TIMER ON

SWING

TIMER OFF

CLOCK

X-FAN ( lásd később)

TEMP( lásd később)

TURBO( lásd később)

SLEEP( lásd később)

LIGHT

Ventilátor fordulatszám állítás

Bekapcsolás időzítés

Kikapcsolás időzítés

Óra beállítás

1

7

Press it to set HEALTH or AIR function. 
8

I FEEL(lásd később) 

/
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A távirányító működése
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Kijelző világítás be-/kikapcsolás.
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látható az AIR gomb megnyomásakor
A gomb újbóli megnyomásakor eltű-
nik az ikon.

AIR  (levegő) ikon:25

Itt látjuk a beállított hőmérsékletet.
SAVE (takarékos) módban,"SE" lát-
ható.

DIGITAL display:24

LOCK (zár) ikon:
ikon látható a “+” és “-” gombok
együttes lenyomásakor. Újbóli
megnyomásra az ikon eltűnik.

22

        

LIGHT (világítás) ikon:
      ikon látható a gomb megnyo-
másakor. Újbóli megnyomásra el-
tűnik az ikon.

19

Üzemmód
A MODE gomb megnyomásakor
az aktuális üzemmód ikonja látható

(A UTO),  ( hűtés),          (szárítás)
   ,   (ventilátor)                  (fűtés)

17

 

ikon látható a gomb megnyomá-
sakor. Újbóli megnyomásra el-
tűnik az ikon.

21 Up & down (legyezés) ikon:

A TIMER (óra) megnyomásakor  HOUR
ON vagy OFF villog. Ezen a felületen
látjuk a beállított értéket. 

SET TIME (idő beállítás) ikon:23

Megnyomására:
beállított hőmérséklet
beltéri hőmérséklet
kültéri hőmérséklet
és üres látható felváltva.

TEMP (hőmérséklet) ikon:20

SLEEP (alvás) ikon :
           ikon látható a gomb megnyo-
másakor. Újbóli megnyomásra el-
tűnik az ikon. 

18

17

22

23

25

24

A távirányító működése

18 19 20 21
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I FEEL  (”érezlek”) ikon:30

ikon látható a kijelzőn a gomb
megnyomására. Újbóli meg-
nyomásra az ikon eltűnik.

HEALTH  (egészség) ikon:26

TURBO  icon:28 8 Heating  (fűtés) ikon:31

ikon látható a kijelzőn a gomb
megnyomására. Újbóli meg-
nyomásra az ikon eltűnik.

ikon látható a kijelzőn a TEMP és
CLOCK gomb együttes megnyo-
másakor fűtés módban

ikon látható a kijelzőn a gomb
megnyomására. Újbóli meg-
nyomásra az ikon eltűnik.

ikon látható a kijelzőn a gomb
megnyomására. Újbóli meg-
nyomásra az ikon eltűnik.

 

X-FAN  icon:27

A gomb megnyomásával választ-
ható a kívánt fordulatszám (AUTO-
Low-Med-High)(auto-alacsony-közepes.

FAN SPEED (ventilátor) display:29

2930

26
2731

28

A távirányító működése

-magas) Az auto kivételével ezt a ki-
jelzőn is látjuk.
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LIGHT (világítás):15
A gomb megnyomásával kapcsolható be-, és ki a kijelző világítása.

 Bekapcsolt állapotba a kijelzőn                                            ikon látható

SLEEP (alvás):9

A gomb megnyomásával kapcsolható be-, és ki az éjszakai üzemmód. Ez a funkció
csak hűtés és fűtés módban üzemel.  

villog. Ezután 5 mp.-en belül a + és - gombokkal meg kell
kezdeni az idő beállítását.

Megnyomására
CLOCK (óra):

A gomb lenyomva tartásával a léptetés felgyorsul. A beállítás végén a CLOCK gombbal 
nyugtázni kell a beállítást. Innentől kezdve az           ikon folyamatosan látható a kijelzőn. 

12

TI ME R ON (időzítés be):

TIME R OFF (időzítés ki) ::

11

13

TURBO:

10

14

A távirányító működése

TEMP (hőmérséklet):

A gomb megnyomásával be lehet lépni az időzítés bekapcsolás menübe. Ismételt megnyomás-
sal ki lehet lépni a menüből.
Megnyomásra ,   ikon látható és "ON villog, ill.                          .0 0:00 látható a kijelzőn.
% mp.-en belül a + és - gombokkal el kell kezdeni az időzítés beállítását.  Minden megnyo-
1 percet léptet. Lenyomva tartva a gombot, a léptetés felgyorsul.
A beállítás végén 5 mp.-en belül nyugtázzon a TIMER ON gomb megnyomásával.

X-FAN (öntisztítás):16

Megnyomásakor a következő ikon jelenik meg a kijelzőn:
Ekkor a ventilátor 10 percig üzemel, hogy kiszárítsa a beltéri egységben lévő nedvességet.
A ventilátor akkor is jár, ha közben kikapcsoljuk a készüléket!
AUTO,FAN (ventilátor) vagy HEAT (fűtés) módban a funkció nem aktív. 

 (beáll. hőm. ),           (beltéri hőmérséklet ) és
       (kültéri hőmérséklet ) és üres  jelenik meg felváltva. A TEMP gomb gasználatakor a 

 

Megjegyzés: a kültéri hőmérséklet kijelzése nem minden típusnál lehetséges

A gomb megnyomásával indítjuk a Turbo módot, amellyel a berendezés a lehető legrövi-
debb idő alatt igyekszik elérni a beállított hőmérsékletet. Hűtés/fűtés módban nagy sebességgel 
fújja be a nagyon hideg/meleg levegőt. 

A beállítás menete azonos a bekapcsolás időzítés beállításával.

A gomb megnyomásakor

beállított hőmérséklet kijeleztethető.

13 13



  1.Vegye le az elemtartó fedelét

(lásd ábra)

2.Vegye ki az elemeket

3.Helyezze be az új AAA1.5V szárazelemeket polaritás helyesen

4. Tegye vissza az elemtartó fedelét

Soha ne használjon régi és/vagy eltérő típusú elemeket!

Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, akkor vegye ki
belőle az elemeket arra az időre.

Működés csak a hatótávolságon belül várható.

A TV, HI-FI, stb zavarhatja a távirányító működését.

Ha a távirányító rendellenesen üzemel, vegye ki az elemeket és kb.

30 mp. múlva tegye vissza azokat. Ha így már működik, akkor 

Notes:

cserélje ki az elemeket.

A távirányító működése

Sketch map for 
replacing batteries

Elemcsere

A + és - együttes lenyomásával lezárható a billentyűzet. ekkor          ikon jelenik meg.
Utána a gombok lenyomásakor ez az ikonvillog, de a távirányító nem küld utasítást. 

 
A + és - kombinációja: billentyűzár 17

Kijelző háttérvilágítás21

A MODE és a - gomb együttes lenyomásával lehet váltani Celsius és Fahrenheit között a
gép kikapcsolt állapotában.

18 

 
Nixie tube on the remote controller displays “SE”. Repeat the operation to quit the function.  

Hűtés módban a TEMP és CLOCK gomb együttes lenyomásával lehet energiatakarékos
módba kapcsolni (és vissza). Ilyenkor a kijelzőn SE felirat jelenik meg.

19

Az első bekapcsoláskor 4 mp.-ig világít a kijelző, majd ezután minden gombnyomáskor
3 mp.-ig.

 

8℃ Heating F unction : fűtés módban nyomja le egyszerre a TEMP és CLOCK gombokat a20

funkció indításához (leállításhoz is). A kijelzőn           ikon és a beállított hőmérséklet
látható. 

1414



Mode Model Temperature setting rate
AUTO COOLING 25 ( COOL,FAN) AUTO
AUTO HEAT  PUMP 25 ( COOL,FAN) AUTO
AUTO HEAT PUMP 20 ( HEA T) AUTO

Kényszer üzem

Ha a távirányító elvész, vagy időlegesen
üzemképtelen, akkor a berendezés a kézi
nyomógombbal AUTO módban beindítható.
Ilyenkor sem a hőmérséklet, sem a ventilátor
nem állítható.

kézi kapcsoló

A működési értékek az alábbi táblázatban láthatók:

15 15
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Tisztítás és karbantartás

súlyos balesetet okozhat! 

)

Mosás

16
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Tisztítás és karbantartás

Tisztítás

17
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Hibaelhárítás

18

TÜNET
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Hibaelhárítás

19

TÜNET

sza
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Jótállás

2 24

-

A javítás helye:

A vásárlónak kinél s mikor kell bejelentenie jótálláson alapuló igényeit?
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Jótállás
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